番禺院区中央空调能效检测采购需求书

 一、项目概述  
为科学评估番禺院区中央空调系统节能改造项目的实施效果，验证改造后集成式高效机房的能效提升水平，现委托具备资质的第三方检测机构开展空调系统能效测试评价工作。本次测试旨在通过专业检测数据，确认系统能效是否符合《高效空调制冷机房评价标准》（T/CECS 1100-2022）等规范要求，以确保系统的性能和能效符合设计标准及合同约定，为验收工作提供科学依据。

 二、采购内容  
（一）服务内容  
对改造后的三台磁悬浮水冷机组和5台风冷机组中央空调系统进行能效测试评价，包括但不限于以下主要内容和组件：  
1、冷源系统整体能效比（COP）测试；  
2、冷冻水、冷却水流量及温度参数采集；  
3、全套的制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机等设备的电功率测试；  
4、环境温度、湿度及机房环境温度监测。  

（二）交付成果  
1、完整测试报告（含原始数据、分析结论及改进建议）；  
2、机房单测点报告；  
3、系统参数校核记录。  

 三、技术要求  
（一）测试依据  
1、《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法》（GB/T 10870-2014）；  
2、《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB/T 19577-2024）；  
3、《高效空调制冷机房评价标准》（T/CECS 1100-2022）；  
4、《空调冷源系统能效检测标准》（T/CECS 549-2018）。  

（二)测试方法  
1、测试期间需覆盖室外气温25℃-36℃的不同工况；分3时段测试，  
2、每天测试不少于5轮，总测试时长不少于3天；  
3、采用高精度仪器采集数据，确保误差率≤2%。  

四、测试内容
（一）制冷性能测试
1、测量制冷主机的制冷量、输入功率。
2、检测冷冻水进出口温度、流量和压力。
3、记录冷却水泵的运行参数（流量、扬程、功率等）。
4、测量冷却塔的进出水温度和风量。

（2） 制热性能测试
1、测量制热主机的制热量、输入功率。
2、检测热水进出口温度、流量和压力。

（三）系统能效比计算
1、根据测试数据计算制冷能效比（EER）和制热性能系数（COP）。
2、评估系统在不同负荷条件下的能效表现。

（四）运行稳定性测试
4、连续监测系统运行一段时间，观察各项参数的稳定性和设备的运行可靠性。

（五）控制系统测试
1、检查温度、压力等参数的控制精度和响应速度。
2、验证系统的自动启停、负荷调节等功能。

五、测试条件
1、正常运行一段时间且各项参数稳定后进行。
2、室内外环境温度、湿度应在设计和相关标准规定的范围内。
3、系统的运行负荷应能涵盖设计的常用工况和部分极端工况。

六、测试设备及精度要求
1、温度传感器：精度±0.1℃
2、压力传感器：精度±1%
3、流量计：精度±2%
4、功率计：精度±0.5%
5、风速仪：精度±5%


七、测试报告
（一）测试完成后，应提供详细的测试报告，内容包括：
1、测试项目概述、目的、依据和方法。
2、系统的基本信息和设备清单。
3、测试期间的环境条件和运行工况。
4、各项测试数据的详细记录和分析。
5、制冷、制热性能及能效的计算结果和评价。
6、对系统运行状况的总结和存在问题的说明。
7、改进建议和后续维护注意事项。
8、报告提交：每时段测试结束后5个工作日内提交每时段的正式报告及全程总报告。
9、风冷螺杆机组及磁悬浮水冷机组单独编制报告。

（二）测试报告应加盖测试单位的公章，并由测试负责人签字。

 八、服务要求  
1、 测试时间：2025年4月至12月（根据环境温度决定）；  
2、 测试地点：番禺区兴南大道521号中央空调制冷机房；  
3、 人员配置：至少2名持有制冷检测相关资质的技术人员全程参与；  

 九、预算  
本次检测服务预算为人民币38,000元，包含测试设备租赁、人员费用、数据分析和报告编制等费用。最终费用以采购中心询价结果为准。  

 十、供应商资质要求  
1、 具备CMA（中国计量认证）资质；  
2、 近三年内承担过至少3项公共建筑空调系统能效检测项目；  
3、 提供检测仪器校准证书（有效期覆盖测试周期）；  
4、 承诺遵守医院安全管理规定。  

 十一、投标文件要求  
1、 公司营业执照、资质证书复印件；  
2、 类似项目案例及合同复印件（至少1份）；  
3、 检测方案（含测试方法、仪器清单、人员安排）；  
4、 报价明细表（含税费及服务说明）；  
5、 服务承诺书（含保密条款）。  

[bookmark: _GoBack]十二、评标标准  
	评分项
	权重
	评分依据

	技术方案
	40%
	方法科学性、仪器精度、数据完整性

	服务经验
	30%
	同类项目案例数量及质量

	报价合理性
	20%
	符合预算范围，性价比最优

	响应速度
	10%
	报告交付周期及应急处理能力




 十三、合同条款  
1、 付款方式：合同签订后支付30%预付款，验收合格后支付尾款；  
2、 验收标准：测试报告需通过院方技术审核，并满足本需求书要求；  
3、 违约责任：未按期交付或数据不达标，需无偿返工并承担相应赔偿。  
十四、其他事项
1、 测试过程中，应尽量减少对系统正常运行和周边环境的影响。
2、 若测试结果不符合要求，应明确责任方，并协商整改和重新测试的相关事宜。

